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L’elettriﬁ cazione in Paesi 
in via di sviluppo 
Energy4Growing è un progetto del Politecnico di Milano per lo sviluppo di una microrete che servirà 
a portare l’elettricità alle zone rurali delle aree svantaggiate del mondo. Prevede di realizzare  
un’Interface Converter che integri diverse fonti di energia, gestite da un’unità di controllo dedicata.
di stefano Mandelli e Paolo Guidetti
Fig.1
Ci sono estese aree del Globo in cui 
la maggior parte della popolazione 
vive in zone isolate dove l’energia 
elettrica non è disponibile e l’esten-
sione della rete elettrica è tecnica-
mente ed economicamente impro-
ponibile. tale situazione è tipica dei 
Paesi ad economia critica (africa 
sub-sahariana in primis [1]): qui la 
rete di distribuzione non raggiunge 
tutta la popolazione e la prospettiva 
di elettrifi cazione rurale mediante 
risorse rinnovabili risulta molto in-
teressante. in questi contesti infatti 
molti utenti usufruiscono già di si-
stemi isolati, tipicamente generatori 
diesel, e l’avvento delle rinnovabili 
pone l’opportunità per aumentare 
l’accesso al servizio elettrico. L’ac-
coppiamento di più risorse rinnova-
bili con i generatori diesel incremen-
terebbe l’effi  cienza dei sistemi e la 
qualità del servizio.
Le caratteristiche di ogni contesto 
in cui si potrebbe interventire con 
sistemi in isola basati su rinnovabili 
variano molto e non permettono di 
formulare un’unica soluzione tecni-
ca valida globalmente. Per ciascun 
villaggio isolato, oltre alle condizioni 
ambientali, vi sono specifi ci proble-
mi e situazioni che infl uenzano la 
progettazione del sistema elettrico. 
aspetti decisivi in fase di progetta-
zione per ottenere una soluzione 
tecnica che realizzi un equilibrio 
fra fabbisogno degli utenti, entità 
dell’investimento, costi di funziona-
mento e vincoli ambientali.
Nel supporto all’accesso all’energia 
elettrica sono impegnate diverse 
organizzazioni che si dedicano a 
progetti di sviluppo locale [2]. in 
questo contesto si inserisce il pro-
gramma Polisocial, lanciato nel 2012 
da Politecnico di milano insieme a 
Fondazione Politecnico, per pro-
muovere l’iniziativa Polisocial award 
che fi nanzia progetti di ricerca a fi ni 
sociali. tra i vincitori del Polisocial 
award 2013 vi è il progetto ener-
gy4Growing, condotto da un grup-
po di ricercatori del Dipartimento 
di energia del Politecnico di milano 
con la collaborazione dell’associa-
zione Produttori energia da Fonti 
rinnovabili (aPer), di euroimpre-
sa, di re-energy Foundation onlus 
(reeF), del Dar es saalam institute of 
thecnology (Dit) e dell’arusha tech-
nical College (atC). il progetto si 
propone di sviluppare soluzioni per 
diff ondere le fonti rinnovabili nel 
processo di elettrifi cazione rurale e 
prevede lo studio e la realizzazione 
di un “interface Converter” in grado 
di integrare diverse fonti di energia 
che, gestite da un’unità di controllo 
dedicata, garantirà l’alimentazione 
della scuola del villaggio rurale di 
Ngarenanyuki, nei pressi di arusha, 
in tanzania (fi g.1).
Partner rilevante è anche Fondazio-
ne oiKos per l’esperienza in progetti 
di sviluppo locale in Paesi dell’africa 
sub-sahariana e già attiva in tan-
zania nelle aree toccate da ener-
gy4Growing ed in grado di fornire 
supporto tecnico e organizzativo e 
di mobilitare le comunità locali. Per 
la progettazione e la realizzazione 
del prototipo il gruppo di ricerca col-
labora con mCm energy Lab, spin-
off  del Politecnico di milano, spe-
cializzato nello studio di soluzioni 
hardware/software per sistemi ener-
getici con alta penetrazione di fonti 
rinnovabili e convertitori di potenza.
IL sIsteMA eLettrICo
il complesso scolastico di Ngare-
nanyuki è costituito da più edifi ci ed 
è frequentato da circa 460 studenti, 
l’85% dei quali, durante i periodi di 
lezione, risiede nelle strutture.
Nella scuola sono presenti fonti di 
energia rinnovabili e convenzionali 
che alimentano carichi in isola. La 
principale fonte è una turbina idro-
elettrica banki da 5 kW, fornita da 
irem torino e installata nel 2011, 
accoppiata a un alternatore ecowatt 
da 230v, 50 Hz.
tali gruppi turbina-alternatore sono 
molto affi  dabili, non necessitano di 
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manutenzione onerosa, ma non ga-
rantiscono alta effi  cienza. il gruppo 
rotante trasforma in energia elet-
trica tutta quella proveniente dalla 
portata d’acqua e la regolazione 
della frequenza è garantita da una 
coppia di resistenze zavorra che dis-
sipano la potenza in eccesso. L’acqua 
è prelevata da un canale la cui porta-
ta è infl uenzata anche dalle necessi-
tà di irrigazione dei contadini locali. 
Nella scuola sono installati diversi 
sistemi di back-up indipendenti, al-
cuni in corrente continua (DC) altri in 
corrente alternata (aC). i sistemi DC 
sono costituiti da una batteria ricari-
cata da uno o più moduli fotovoltaici 
che alimentano alcuni carichi dedi-
cati (depuratore, luci, prese uffi  ci). 
vi è anche un sistema di accumulo 
centrale (800ah) collegato alla linea 
carichi aC mediante un inverter bi-
direzionale e ricaricato direttamente 
dalla turbina idroelettrica. 
infi ne, un piccolo gruppo diesel (5 
kW) utilizzato in casi eccezionali per 
alimentare le utenze principali in as-
senza di potenza dalla turbina o dal 
sistema di accumulo centrale. il suo 
utilizzo limitato è legato agli alti co-
sti: si preferisce adottare un sistema 
di gestione (attacco/distacco) carichi 
in funzione della potenza disponibi-
le dalle fonti rinnovabili, modalità 
di controllo altamente ineffi  ciente, 
dipendendo dalla presenza dell’o-
peratore 24 ore su 24, e che genera 
numerosi blackout.
Nella progettazione del nuovo siste-
ma elettrico si deve considerare che 
il panorama di generazione e carichi 
della scuola è in continua evoluzio-
ne, come in tutte le applicazioni nei 
Paesi in via di sviluppo. Non a caso 
oiKos ha di recente acquistato 3 kW 
di moduli fotovoltaici. sono inoltre 
presenti due turbine eoliche non at-
tualmente funzionanti, che potran-
no essere riattivate con interventi di 
manutenzione. 
stimare una curva di potenza as-
sorbita è complesso poiché l’uso 
delle utenze è molto condizionato 
dalla disponibilità delle fonti (fi g.2). 
misure di potenza assorbita saran-
no disponibili a breve grazie a un 
dispositivo di misura, sviluppato e 
prodotto da energy team, installato 
in uscita all’interruttore principale 
dell’impianto. in ogni caso avverrà 
un deciso incremento della poten-






Fig.2: Il grafi co riporta una stima delle curve di carico attuali, in tonalità verde, e di carico 
previsto in tonalità marrone. La diﬀ erenza tra le due tonalità rende ragione del fatto che 
alcuni carichi vengono attivati solo alcuni giorni al mese/settimana.
Fig.3
za richiesta in brevissimi periodi: la 
scuola infatti già prevede di dotarsi 
di ulteriori luci notturne e di un ser-
vizio di lavanderia.
ArChItetturA InnoVAtIVA 
il prototipo sarà progettato per inte-
grare su un DC-bus diverse fonti di 
energia rinnovabile e un sistema di 
accumulo. il DC-bus alimenterà a sua 
volta un convertitore DC/aC. Le fonti 
saranno accoppiate al DC-bus me-
diante convertitori DC/DC progettati 
con una struttura fl essibile (fi g.3). 
inoltre, obiettivo del progetto è la 
defi nizione di logiche di controllo 
che consentano di implementare 
strategie di ottimizzazione universali 
per collegare diverse tecnologie di 
rinnovabili con diff erenti caratteristi-
che. Questo consentirà di collegare 
al sistema le fonti esistenti e di instal-
larne altre in futuro.
il sistema di accumulo sarà abbina-
to a un convertitore progettato per 
connettere diff erenti tipi di batterie 
e garantirà il bilancio energetico tra 
fonti e carichi. Nel convertitore DC/
aC saranno implementate funzioni 
di controllo per alimentare carichi in 
isola e altre per lavorare in parallelo 
con più piattaforme di generazione 
ibrida. in caso di parallelo con altre 
microreti, il prototipo dovrà garan-
tire la stabilità della rete, attivando 
specifi che funzioni che regolino 
frequenza e tensione del sistema e 
che gestiscano i setpoint di potenza, 
attiva e reattiva, di ciascun sistema 
ibrido.
Per seguire diverse logiche di funzio-
namento il software di controllo sarà 
implementato in un PLC Phoenix 
Contact. i parametri dell’algoritmo 
potranno essere modifi cati, anche 
nel tempo, per non stressare il siste-
ma di accumulo, ma penalizzando 
l’effi  cienza del sistema, oppure per 
garantire continuità nella fornitura 
di energia e sfruttando di più batte-
rie e generatore diesel. il PLC opererà 
conoscendo lo stato dei componenti 
dell’impianto e comanderà in aper-
tura o in chiusura le linee di carico e 
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generazione garantendo il bilancio 
di potenza e la stabilità della rete. 
Un operatore si interfaccerà con il 
PLC mediante una Human machine 
interface (Hmi) per interagire con 
l’impianto. il PLC memorizzerà in un 
Data Logger i dati sul funzionamen-
to dell’impianto anche per migliora-
re il prototipo per progetti futuri.
il sistema ibrido descritto ha un’ele-
vata flessibilità e può essere instal-
lato in aree rurali con diverse carat-
teristiche ambientali, integrando 
differenti fonti senza sostanziose 
modifiche dei componenti. Flessi-
bilità ricercata nella progettazione: 
l’intenzione è infatti che l’interface 
Converter alimenti inizialmente i 
carichi principali per poi integrare 
nuove fonti per soddisfare la cre-
scente domanda di energia. infine si 
cercherà di mantenere la possibilità 
di lavorare in parallelo ad altri siste-
mi per gestire la fornitura di elet-
tricità a villaggi interi o a gruppi di 
villaggi.
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